
LEGENDA OBRA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

ESPERA

HIPODERMIA

18 lugres

sentados

37.80 m²

saída de

emergência

portão de ferro

rota de fuga

ESPAÇO PARA

ALMOXARIFADO

TEMPORÁRIO

62.99m²

viga invertida

saída de

emergência

CIRCULAÇÃO

64.89m²

CIRCULAÇÃO

74.04m²

 CIRCULAÇÃO

75.81m²

ACOLHIMENTO

45 lugares

sentados

146.35m²

DEPÓSITO

2.79m²

VESTIÁRIO

3.10m²

BH MASC.

2.65m²

BH FEM.

2.66m²

DML

1.69m²

CIRCULAÇÃO 02

16.62m²

ELEVADOR

01

MONTA

CARGA

(DESATIVADO)

ELEVADOR

02

(SEM

PARADA)

ELEVADOR

03

(SEM

PARADA)

ELEVADOR

04

(DESATIVADO)

ÁREA TÉCNICA

VERIFICAR DIMENSÕES EXATAS

ESCADA

CLASSIF.DE

RISCO 01

10.00m²

TI

3.87m²

CONDENSADORAS??

SOLUÇÃO

CLASSIF.DE

RISCO 02

9.90m²

CLASSIF.DE

RISCO 03

9.84m²

vazio

vazio

CURTATIVOS

16.64 m²

ACESSO

JARDIM

BH

MASC.

3.67m²

BH

FEM.

3.67m²

ESTAR TÉCNICO

50.31m²

COLETA

16.64 m²

CIRCULAÇÃO

33.67m²

CIRCULAÇÃO/

ESPERA

45 lugares sentados

141.13m²

passarela a estudar

ESTUDAR JARDIM

E GUARDA CORPO

ESTUDAR JARDIM

E GUARDA CORPO

CONDENSADORAS??

SOLUÇÃO

ESC.:

01

1:125

PLANTA BAIXA

EXPURGO

4.43 m²

DML

2.85 m²

HIPODERMIA /

NEBULIZAÇÃO

61.11m²

SUTURA

16.91 m²

CONSULTÓRIO

DE

ESTABILIZAÇÃO

16.91 m²

BH PNE

FEM.

4.80m²

BH PNE

 MASC.

4.82m²

h=2.00m

h=2.00m

h=2.00m

h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m h=0.40m

h=0.40mh=0.40m

h=2.00m

FARMÁCIA+

AMOXARIFADO DA

FARMÁCIA

28.21m²

REPOUSO

MÉDICO

FEMININO

15.58m²

REPOUSO

MÉDICO

MASCULINO

15.31m²

SALA DE REUNIÃO

8.96m²

ESPAÇO PARA

ALMOXARIFADO

TEMPORÁRIO

30.77m²

ESPAÇO PARA

ALMOXARIFADO

TEMPORÁRIO

15.12m²

ADM

CER / VIVA RIO

30.89m²

FECHAMENTO DA PORTA EXISTENTE COM

COMPLEMENTO DO MÁRMORE SEGUINDO

A PAGINAÇÃO EXISTENTE

COPA

5.40m²

BANH.

3.84m²

BANH.

4.92m²

impressoras

DIREÇÃO

5.60m²

CONSULTÓRIO

01

9.31m²

CONSULTÓRIO

02

9.25m²

CONSULTÓRIO

03

9.25m²

CONSULTÓRIO

04

9.25m²

DESLOCAMENTO DA PRUMADA DO

HIDRANTE PARA FICAR NO ALINHAMENTO

DOS ANDARES SUPERIORES. VERIFICAR

SE COM O FECHAMENTO DE VIDRO FICARÁ

FORA DA NORMA DOS BOMBEIROS

*HAVERÁ SPRINKLER NO PAVIMENTO???

HID.

QDL.

FECHAMETO EM VIDRO ACIMA DA MURETA

EXISTENTE. VERIFICAR DETALHE ANEXO.

CONSIDERARE DEMOLIÇÃO PARA DEIXAR UM

PEITORIL DE 40CM

CONSIDERARE DEMOLIÇÃO PARA DEIXAR UM

PEITORIL DE 40CM

DML

2.85 m²

BANH.

2.20m²

BANH.

2.20m²
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